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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Setelah dilakukan perhitungan estimasi dimensi, analisa gempa, analisa 
struktur, dan perhitungan elemen struktur gedung Hotel NEO Condong Catur 
Yogyakarta, maka dapat disimpulkan : 
1. Digunakan pelat atap roof tank tebal 150 mm dengan tulangan arah x, 
tulangan arah y, dan tulangan susut P10-200.  
2. Digunakan pelat atap tebal 100 mm dengan tulangan arah x, tulangan arah y, 
dan tulangan susut P10-200.  
3. Digunakan pelat lantai untuk kamar tebal 120 mm dengan tulangan tumpuan 
P10-100 dan tulangan lapangan P10-200.  
4. Digunakan pelat lantai untuk ruang publik tebal 120 mm dengan tulangan 
tumpuan P10-150 dan tulangan lapangan P10-300.  
5. Digunakan tangga utama dengan tebal pelat tangga 150 mm dengan tulangan 
tumpuan D13-250, tulangan lapangan D13-125, dan tulangan susut P10-250. 
6. Digunakan tangga darurat dengan tebal pelat tangga 150 mm dengan tulangan 
tumpuan D13-150, tulangan lapangan D13-75, dan tulangan susut P10-150. 
7. Balok bordes dimensi 250 mm x 400 mm, dengan penulangan tumpuan atas 
3D19 dan bawah 2D19, penulangan lapangan atas 2D19 dan bawah 2D19, 
tulangan pinggang 2P10, Sengkang tumpuan 2P10-100 dan sengkang 
lapangan 2P10-200. 
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8. Balok induk B1 dimensi 400 mm x 600 mm, dengan penulangan tumpuan 
atas 7D25 dan bawah 4D25, penulangan lapangan atas 2D25 dan bawah 
4D25, tulangan pinggang 4P10, Sengkang tumpuan 2P10-100 dan sengkang 
lapangan 2P10-150. 
9. Balok anak B2 dimensi 250 mm x 600 mm, dengan penulangan tumpuan atas 
2D22 dan bawah 4D22, penulangan lapangan atas 2D22 dan bawah 6D22, 
tulangan pinggang 4P10, Sengkang tumpuan 2P10-100 dan sengkang 
lapangan 2P10-200. 
10. Balok anak B3 dimensi 200 mm x 350 mm, dengan penulangan tumpuan atas 
2D16 dan bawah 3D16, penulangan lapangan atas 2D16 dan bawah 4D16, 
tulangan pinggang 2P10, Sengkang tumpuan 2P10-75 dan sengkang lapangan 
2P10-100. 
11. Kolom berdimensi 600 mm x 700 mm, dengan penulangan longitudinal 
16D25, sengkang 4D13-100 di sepanjang o dan 2D13-150 di luar o . 
12. Kolom berdimensi 500 mm x 600 mm, dengan penulangan longitudinal 
16D25, sengkang 4D13-100 di sepanjang o dan 2D13-150 di luar o . 
13. Kolom berdimensi 500 mm x 500 mm, dengan penulangan longitudinal 
12D25, sengkang 4D13-100 di sepanjang o dan 2D13-150 di luar o . 
14. Dinding geser direncanakan dengan tebal 200 mm. Dinding geser 
menggunakan tulangan 2 lapis 2D16-250. Pada dinding geser terdapat special 
boundary element sepanjang 500 mm dengan sengkang 2P10-50 
15. Pondasi direncanakan dengan dimensi pile cap 3 m x 3 m, dengan tebal 1 m. 
Tulangan bawah pile cap arah x dan arah y menggunakan D19-75. Tulangan 
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atas menggunakan D19-150. Satu kolom ditumpu oleh empat bored pile 
dengan diameter 600 mm. Bored pile menggunakan tulangan longitudinal 
8D25 dan sengkang spiral D13-70. 
 
6.2 Saran  
Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan penulis dari hasil 
penyusunan tugas akhir Perancangan Struktur Gedung Hotel NEO Condong Catur 
Yogyakarta: 
1. Pemahaman tentang denah lokasi bangunan yang akan dirancang sangat 
penting sebelum memulai pemodelan struktur. Sebaiknya pahami denah 
bangunan yang akan dirancang dengan baik untuk memperkecil resiko 
kesalahan pada saat pemodelan struktur. 
2. Perancangan struktur gedung bertingkat harus mengikuti peraturan-peraturan 
Standar Nasional Indonesia yang terbaru,yaitu SNI 2847-2013, SNI 1727-
2013, dan SNI 1726-2012. 
3. Pada saat melakukan analisa terhadap struktur dapat menggunakan bantuan  
program komputer seperti ETABS dan pcaColumn untuk mempermudah 
proses analisa dan perhitungan struktur. 
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